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SADRZAJ GLAVNOG PROJEKTA - POPIS MAPA

MAPA 1. GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT
izradio " Prostor Eko " d.o.0. za projektiranje i usluge Bjelovar
T.D.: 20/19, od 15. ozujka 2019. godine
projektant: Dragica Carek dipl.ing.arh.

MAPA 2. GLAVNI STROJARSKI PROJEKT
izradio " ECO Projekt " d.o.o. Varazdinske Toplice
T. D.: 009/2019, od ozujka 2019. godine
projektant: Zoran Bahunek dipl.ing.stro;.

MAPA 3. GLAVNI ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
izraden od Ureda ovlastenog inZenjera elektrotehnike
Ivana Medac, dipl.ing.el.
TD: 16/20, ozujak 2019. godine
projektant: lvana Medac, dipl.ing.el., E 2089
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PROJEKTNI ZADATAK

Potrebno je izraditi glavni projekt zamjene postojecih rasvjetnih tijela unutar prostorija javne zgrade
drustvenog doma u Virju, u svrhu poboljSanja energetske u€inkovitosti. Postojeca rasvjeta ugradena
je na temelju starijih nevazecih propisa, zastarjela je te ne zadovoljava osnovne parametre prema
danasnjim propisima, a narocito prema normi HRNEN 12464. Zamjena se predlaze narocito iz
razloga Sto u klju¢nim prostorijama nije postignuta dovoljna razina osvijetlijenosti koja bi korisnicima
omogudila nesmetan rad.

Projektom se pokazuje usteda u potrosnji elektriCne energije za rasvjetu te smanjenje indirektne
emisije onecisc¢ujucih plinova, Cime se predvida znatno povecanje energetske ucinkovitosti.
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ISPRAVA O MJERAMA ZASTITE OD POZARA

kojom se potvrduje da je ovaj projekt izraden u skladu sa zahtjevima iz Zakona o zastiti od
pozara (NN 92/2010).

Mogucéi uzroci nastanka pozara

- zagrijavanje elektri¢nih vodi€a zbog preoptereéenja i kratkog spoja
- zapaljivost izolacije elektricnih vodica

- toplinski utjecaj na elektricne vodice

- mehanicko ostecenje elektri¢nih vodica

- iskrenje i preskoci zbog atmosferskih praznjenja

Mjere zastite od pozara

1. Presjeci elektri¢nih vodi€a propisno su odabrani temeljem proracuna, a na po¢etku svakog
strujnog kruga predvideno je osiguranje faznih vodi€a propisno odabranim osiguracima, koji
Stite strujne krugove od preopterecenja i od kratkog spoja.

2. Sve mase (izloZeni vodlijivi dijelovi) koje u normalnom pogonu nisu pod naponom povezane su
na zajednicki uzemljivac i Stite se automatskim iskljuCenjem napona.

3. Odabrani su kabeli s kvalitetnom izolacijom koja ne potpomaze gorenje, a radna temperatura
vodi¢a u normalnim uvjetima nije opasna u pogledu zapaljivosti kabela.
4. Svi kabeli koji se vode po drvenoj konstrukciji moraju se uvuéi u negorivu cijev.
5. Prodori izmedu dvije pozarne zone propisno se brtve vatrootpornim kitom.
6. Na mijestima gdje postoji opasnost od mehanickog ostecenja, kabel se uvlaci u zastitnu cijev.
7. Za gradevinu se provodi procjena rizika od udara munje te se gradevina §titi od atmosferskog
praznjenja propisanim sustavom zastite od djelovanja munje ukoliko se proracunom procjene
rizika utvrdi da je izvedba sustava potrebna.
Projektant:
Ivana Medag, dipl.ing.el.
IVANA MEDAC
dipLing.el,
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PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KAKVOCE
Popis primijenjenih zakona, pravilnika, propisai normi:

- Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 112/17, 34/18)

- Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14)

- Zakon o zastiti od pozara (NN 92/2010)

- Zakon normizaciji (NN163/03)

- Zakon o akreditaciji (NN 158/03)

- Zakon o mijeriteljstvu (NN 163/03, 194/03)

- Zakon o opcoj sigurnosti proizvoda (NN 158/03)

- Zakon o tehnic¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 20/10)

- Smjernice za niskonaponske proizvode — Low Voltage Directive LVD (73/23/EEC, 93/68/EEC)

- Pravilnik o elektricnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar odredenih naponskih granica
(NN 101/09)

- Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i ozna¢avanju gradevnih
proizvoda (NN 103/08)

- Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (NN 112/08)

- Pravilnik o kontroli projekata (NN 89/00)

- Tehnicki propis za niskonaponske elektriCne instalacije (NN 05/10)

- Tehni€ki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08)

- HRN EN 12464

- norme koje se odnose na projektiranje elektri¢nih instalacija, sadrzane u prilogu B. Tehni¢kog

propisa za niskonaponske elektricne instalacije (NN 05/10)

1. lzvodac je duzan izvesti radove u skladu s projektnom dokumentacijom i pridrzavajuéi se gore
navedenih zakona, pravilnika, propisa i normi.

2.  Proizvodi koji se ugraduju u elektricnu instalaciju moraju imati tehniCka svojstva i ispunjavati druge
zahtjeve propisane Tehnickim propisom za niskonaponske elektricne instalacije (NN 05/10).
Ugradeni proizvodi tijekom gradenja i uporabe ne smiju prouzrociti: pozar ili/i eksploziju gradevine,
opasnost, Stetu, smetnju ili nedopustiva oStecCenja, elektricni udar i druge ozljede, buku ve¢u od
dopustene, potrosnju elektricne energije ve¢u od dopustene.

3.  Proizvod za elektriénu instalaciju se smije ugraditi ako ispunjava gore navedene zahtjeve i ako je
za njega izdana isprava o sukladnosti.

4.  Proizvodi za Cija je tehniCka svojstva dokazano da su sukladna svojstvima odredenim
odgovarajuc¢om uskladenom europskom tehni¢kom specifikacijom odnosno s domaéom
tehniCkom specifikacijom kojom je prihvacena odgovaraju¢a uskladena europska specifikacija,
oznacavaju se oznakom sukladnosti »CE«. Proizvodi za €ija je tehni¢ka svojstva dokazano da
su sukladna svojstvima odredenim odgovaraju¢om domacom tehni¢kom specifikacijom koja nije
prihvaéena uskladena europska specifikacija, oznaavaju se oznakom sukladnosti »C«.

5. lzvodenje elektriCne instalacije mora se obavljati u skladu s Prilogom C. Tehnickog propisa za
niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 05/10) te u skladu s uvjetima navedenim poglavlju 2.
Tehnicki uvjeti ovog projekta.
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6. Radnje pregleda i ispitivanja elektricne instalacije koje se obavljaju su sljedece:

pregled instalacije tijekom radova:

- pregled vrste i kvalitete postavljenih kabela

- provjera postavljanja kabela pod pravim kutom i na pravilnim udaljenostima od stropa, poda, kutova,
prozora, vrata

- provjera postavljanja kabela u skladu s projektom.

pregled instalacije nakon obavljenih radova:

- provjera zastite od elektricnog udara, uklju€ujuci mjerenje razmaka

kod zastite zaprekama ili kucistima, pregradama ili postavljanjem opreme izvan dohvata ruke

- provjera zastitnih mjera od Sirenja vatre i od toplinskih utjecaja vodi¢a prema trajno dopustenim
vrijednostima struje i dopustenom padu napona

- provjera izbora i ugodenosti zastitnih uredaja i i uredaja za nadzor

- provjera ispravnosti postavljanja odgovarajucih sklopnih uredaja u pogledu kontaktnog (rastavnog)
razmaka

- provjera izbora opreme i zastitnih mjera prema vanjski utjecajima

- provjera raspoznavanja neutralnog i zastitnog vodi¢a

- provjera postojanja shema, ploCica s upozorenjima ili sli¢nih informacija

- provjera raspoznavanija strujnih krugova, osiguraca, sklopki, stezaljki i druge opreme

- provjera spojeva vodi¢a

- provjera pristupacnosti i raspoloZivosti prostora za rad i odrzavanje

ispitivanja (probe i mjerenja) elektriéne instalacije:

- neprekinutost zastitnog vodica, te spojeva glavnog i dodatnog izjednaCenja potencijala

- izolacijski otpor elektri¢ne instalacije

- zaStita elektricnim odjeljivanjem strujnih krugova i strujnih krugova malog napona

- funkcionalnost

- pad napona

- zaStita automatskim isklapanjem napona

- ispitivanje sustava zastite od djelovanja munje, prema Tehni¢kom propisu za sustave zastite od
djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08)

7. Ucestalost redovitih pregleda u svrhu odrZavanja elektri¢ne instalacije moraju se provoditi svakih
15 godina.
8.  Ocekivani uporabni vijek elektri¢ne instalacije je najmanje 25 godina.

Projektant:
Ivana Medac, dipl.ing.el.

IVANA MEDAS
dipling.el,
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1. TEHNICKI OPIS

Ovim Glavnim projektom definira se tehni¢ko rieSenje modernizacije sustava rasvjete u zgradi
drustvenog doma u Virju. Osnovna ideja ovog zahvata, kojim se postiZze zna€ajno povecanje
energetske ucinkovitosti, jest zamjena postojecih svjetiljaka i postojecih izvora svjetlosti novima,
suvremene izvedbe i energetski u€inkovitima. U projektu je provedena i kontrola svjetlotehnickih
parametara koji su definirani HRN EN 12464 za ovu vrstu djelatnosti, te se u prikazima
svjetlotehni¢kih proracuna moze vidjeti da se ugradnjom novih izvora svjetlosti i uvjeti ove norme u
potpunosti ispunjavaju.

2. POSTOJECE STANJE

Sustav rasvjete izveden je u sklopu izgradnje i dogradnje same zgrade. Sustav rasvjete bazira se na
fluorescentnim svjetilikama (u glavnoj dvorani na katu te u ve¢em dijelu prostorija u prizemlju). U
ostalim prostorijama ugradene su svijetilike koje kao izvor svjetlosti koriste Zarulje sa Zarnim nitima.
Ova su rasvjetna tijela bila tipi¢na za navedeno doba izgradnje, no dana$nje kriterije ne ispunjavaju.
Raspored svjetiljaka u postoje¢em sustavu rasvjete prikazan je na nacrtima u prilogu, koji su izradeni
na temelju pregleda gradevine te snimanja postojeeg stanja rasvjete.

Kao predspojne naprave koriste se energetski neucinkovite elektromagnetske prigusnice, koje daju
znacajan doprinos u instaliranoj snazi rasvjete i samim time znacajno povecavaju potrosnju elektricne
energije. Tako se za fluocijev snage 18 W mora pribrojiti dodatnih 6 W za predspojnu napravu, a za
fluocijev 36 W ova snaga predspojne naprave iznosi ak 9 W. Sve ove €injenice negativno se
odrazavaju na energetsku ucinkovitost te se iz tog razloga priprema zahvat modernizacije sustava
rasvjete.

Sustav rasvjete je ispravan, dobro odrzavan te se provode redovita ispitivanja elektri¢ne instalacije

U narednom tekstu prikazana je energetska razrada postojeéeg stanja sustava rasvjete prema
vrstama izvora svjetlosti koji se koriste u gradevini.

3. NOVOPROJEKTIRANO STANJE

U svrhu poboljSanja energetske ucinkovitosti te zadovoljenja HRNEN 12464 ovim projektom predvida
se demontaza postojece rasvjete te ugradnja novih rasvjetnih tijela koja se temelje na LED tehnologiji,
suvremene izvedbe, visoko ucinkovite te s malom potroSnjom energije.

PredloZena rjeSenja prikazana su na prilozenim nacrtima (usporedba staro-novo), te je za svaku
karakteristiCnu prostoriju prikazano zadovoljenje svjetlotehniCkih pokazatelja sukladno HRNEN
12464.

Nacelna ideja prilikom zamjene je zadrzati koridore postojecih vodica kojima se napaja rasvjeta, a u
vecini slu€ajeva postignuto je i zadrzavanje postojecih pozicija rasvjetnih tijela Sto uvelike olakSava
montazu. Ova zamjena obavlja se na principu jedan-za-jedan, odnosno broj rasvjetnih tijela ostaje isti
uz znatno smanjenje instalirane snage te time i potrosnje elektricne energije. Osim toga, zahvatom se
eliminira parazitski utjecaj predspojnih naprava u potrosnji.

Zamijena obuhvaca i dio instalacije, u smislu zamjene dotrajalih kabelskih vodova i prekidaca.
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4. PRIKAZ POSTOJECEG | NOVOPROJEKTIRANOG SUSTAVA RASVJETE

POSTOJECE STANJE NOVO STANJE
prostorija Ak svjetilika Pi broj Pi uk svjetilika Pi broj Pi uk
[m”] W] | kom] | [W] W] | [kom] [ [W]
DRUSTVENI DOM FC | 236 90 45 4050 |[s1 31 18 558
FC | 418 90 12 1080 [s2 31 12 372
FK 23 | 31,25 | 21 | 656,25 [S3 30 20 600
z 100 100 47 4700 [s4 15 14 210
z 60 60 7 420 |S5 58 11 638
S6 27 25 675
S7 15 6 90
S8 15 14 210
S9 15 11 165
S10 30 25 1
Pn:| 10906 3519

Ukupna instalirana snaga rasvjete:
postoje¢e: 10906 W
novo: 3519 W

smanjenje: 7387 W ili 67,73%

5. PRORACUN USTEDE ENERGIJE

Potrosnja elektriCne energije za rasvjetu na godiSnjoj razini odreduje se na temelju broja radnih sati
u dnevnom i noénom rezimu, tp i tn.

TroSak za utroSenu elektri€nu energiju za rasvjetu bazira se na cijeni za kWh u pretpostavljenom
vremenu KkoriStenja unutar viSe i nize tarife, kao i ostalih stavki vezanih uz potro$nju u vazeéem
tarifnom modelu (model HEP OPTI — bijeli).

Izra€un indirektne emisije oneciSc¢ujucih plinova, izrazene ut CO; / god, izvodi se mnozenjem
utroSene energije u kWh i koeficijenta 0,23481.
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Pi post= 10906 w VT: 0,8227 kn/kWh

Pi novo= 3519 w NT: 0,4851 kn/kWh

tb= 2250 h OIE: 0,0350 kn/kWh

tN = 250 h TRP: 0,00375 kn/kWh
SVT: 0,00 kn/kW
PDV: 13%

Ukupna godiSnja potrosnja elektricne energije rasvjete:

postojece:

EVT post = 24539  kWh TRVT post= 21.138,69 kn

ENT post = 2727 kWh TRNT post= 1.428,28 kn
ukupno: 27265  kWh ukupno: 25.500,67 kn
novo:

EVT novo = 7918 kWh TRVT novo= 6.820,75 kn

ENT novo = 880 kKWh TRNT novo= 460,86 kn
ukupno: 8798 kWh ukupno: 8.228,21 kn
|u§teda: 18468 kWh 67,73% 17.272,46 kn |

Ukupna godiSnja emisija oneciséujuéih plinova:

postojeée:  6,4021 t CO2/god
novo: 2,0657 t CO2/god

smanjenje: 4,3364 t CO2/god

67,73%

IzraCun jednostavnog perioda povrata investicije provodi se na nacin da se ukupna investicija u
modernizaciju sustava rasvjete podijeli s ukupnom godidnjom ustedom koja bi se provedbom
projekta postigla.

111.500,00 kn
JPP = = 6,46 god
17.272,46 kn/god
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6. TEHNICKI UVJETI
Prilikom izvodenja elektri¢ne instalacije potrebno se je pridrzavati sliedecih uvjeta:

— Vodici i kabeli moraju se poloZiti tako da se lako mogu raspoznati pri ispitivanju, popravku i sl.
Zastitni (PE) vodi¢ oznacava se zelenozutom bojom, a neutralni (N) vodi¢ plavom bojom.

—  Svijetilike se montiraju u skladu s uputama za montazu dobivenim od proizvodaca.

— Vodici i kabeli smiju se nastavljati i spajati samo u razvodnim kutijama. Spoj mora biti izveden
tako da se ne smaniji presjek ili osteti izolacija vodica.

— Uistu instalacijsku cijev ili kanal mogu se postaviti vodi¢i samo jednog strujnog kruga.

— Vodici polozeni izravno u zid ili zbuku moraju biti pokriveni zbukom debljine najmanje 4 mm i
moraju se voditi vertikalno ili horizontalno. Koso polaganje vodi¢a dozvoljeno je u stropu. Pri
horizontalnom polaganju vodici se vode 30-110 cm od poda i 200 cm iznad poda do stropa. Pri
vertikalnom polaganju najmanja udaljenost vodi¢a od prozora iznosi 15 cm.

— Svijetilika se mora postaviti na strop tako da se onemoguéi okretanje oko svoje osi. Svjetilika se
ne smije ovjesiti o vodi¢ za napajanje.

— Elektriénu instalaciju mora se tijekom postavljanja ili/i kada je zavrsena, ali prije predaje
korisniku, pregledati i ispitati u skladu uvjetima prikazanim u Programu kontrole i o¢uvanja
kakvoce te prema normi HRN HD 60364-6, normama na koje ta norma upucuje te odredbama
Priloga C. Tehnitkog propisa za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 05/10).

7. ELEKTRICNA INSTALACIJA

Instalirana snaga novih rasvjetnih tijela manja je za vise od 50% te postojeci vodici koji su
dimenzionirani prema postojecoj instaliranoj snazi zadovoljavaju u smislu dozvoljene strujne
opteretivosti, kao i u smislu dopustenog pada napona. Zamjena rasvjetnih tijela ne utjeCe na postojeci
sustav zastite od opasnog napona dodira.

U instalaciji postoji dio kabela i vodi¢a koji su dotrajali te ih je nuzno zamijeniti, a zamjena se obavlja
novougradenim kabelskim vodovima adekvatnog tipa i presjeka (NYM-J 3x2,5 mm? i NYM-J 3x1,5
mm?).

Projektant:
Ivana Medag, dipl.ing.el.

IVANA MEDAZ
dipling.el,

E2489 OVLASTEN INZENJER
‘ ELEKTROTEHNIKE
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INVESTITOR: OPCINA VIRJE

Bure Sudete 10, 48326 Virje
GRADEVINA: javne i drustvene namjene, kulturna ustanova — drustveni dom
LOKACIJA: Virje, Trg dr. Franje Tudmana 1

k.C.br. 10485/394 k.o. Virje

BROJ PROJEKTA:  16/20

lll. TROSKOVNIK MATERIJALA | RADOVA
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R.br.

Opis stavke

Jed.mj.

Koli¢ina

Cijena

Ukupno

I. RASVJETA

1

S1

S2

S3

Dobava i polaganje kabela i vodi¢a uklju€ujudi
pripadne PVC instalacijske cijevi 16 i 23 mm,
te instalacijske razvodne kutije:

NYM-J 3x2,5 mm?
NYM-J 3x1,5 mm?

Dobava i montaza rasvjetnih tijela. Sve stavke
obuhvacaju dobavu i montazu svijetilike, s
kucistem, izvorom svjetlosti, predspojnom
napravom, driverom i ostalim spojnim
priborom, do pune gotovosti i funkcionalnosti.
Jamstvo dobavljaca (proizvodaca) za sve
svjetilike iznosi min 5 godina.

Dobava, montaza i spajanje:

svjetiljka ugradno / nadgradna

LED izvor svjetlosti

metalno kuciste

pravokutni oblik dimenzije cca 120x20 cm
shaga sistema max 31 W

efektivni svjetlosni tok min 3700 Im
temperatura boje max 4000 K

stupanj zastite min IP20

(ugradnja na strop: dvorana)

Dobava, montaza i spajanje:

svjetiljka ugradna

LED izvor svjetlosti

metalno kuéiste

pravokutni oblik dimenzije cca 60x60 cm
shaga sistema max 31 W

efektivni svjetlosni tok min 3700 Im
temperatura boje max 4000 K

stupanj zastite min IP20

(ugradnja na strop: vije¢nica)
Dobava, montaza i spajanje:
svjetiljka nadgradna

LED izvor svjetlosti

polikarbonatno kuciste

duljina: cca 120 cm

shaga sistema max 30 W

efektivni svjetlosni tok min 3960 Im
temperatura boje max 4000 K
stupanj zastite min IP43

(ugradnja na strop: hodnici)

kom

kom

kom

200
300

18

12

20

14,00
9,00

900,00 kn

900,00 kn

600,00 kn

2.800,00
2.700,00

16.200,00 kn

10.800,00 kn

12.000,00 kn

GLAVNI PROJEKT / ELEKTROTEHNICKI PROJEKT — MAPA 3; TD. 16/20; ZOP: DOM VIRJE

IZMJENA: 0

INVESTITOR: OPCINA VIRJE, DPURE SUDETE 10, 48326 VIRJE ;
GRADEVINA: JAVNE | DRUSTVENE NAMJENE, KULTURNA USTANOVA — DRUSTVENI DOM / ENERGETSKA OBNOVA
LOKACIJA: VIRJE, TRG DR. FRANJE TUDMANA 1; K.C.BR. 10485/394 K.O. VIRJE

MJESTO | DATUM: BJELOVAR, OZUJAK 2019.

LIST 21




URED OVLASTENOG INZENJERA ELEKTROTEHNIKE

IVANA MEDAG, DIPL.ING.EL.

BJELOVAR, |. GUNDULIEA 8 TEL. 098/431-957 IVANA.MEDAC@BJ.T-COM.HR OIB: 33355676971

S4

S5

S6

S7

S8

S9

Dobava, montaza i spajanje: kom
downlighter

LED izvor svjetlosti

polikarbonatno kuciste

promjer cca 25 cm

shaga sistema max 15 W

efektivni svjetlosni tok min 1500 Im

temperatura boje max 4000 K

stupanj zastite min 1P43

(ugradnja u strop: hodnik)

Dobava, montaza i spajanje: kom
svjetiljka nadgradna

LED izvor svjetlosti

polikarbonatno ku¢iste

duljina: cca 150 cm

shaga sistema max 58 W

efektivni svjetlosni tok min 5800 Im

temperatura boje max 4000 K

stupanj zastite min IP65

(ugradnja na strop: kuhinja)

Dobava, montaza i spajanje: kom
svjetiljka stropna

LED izvor svijetlosti

okrugla, promjera cca 30 cm

shaga sistema 27W

zastita IP43

(montaza u sanitarnom ¢voru, spremistu)

Dobava, montaza i spajanje: kom
svjetiljka vanjska

LED izvor svijetlosti

okrugla, promjera cca 30 cm

shaga sistema 15W

zastita IP43

Dobava, montaza i spajanje: kom
svjetiljka zidna ambijentalna

LED izvor svjetlosti

dekorativna zidna

shaga sistema 15W

zastita IP43

Dobava, montaza i spajanje: kom
svjetiljka zidna - reflektor

LED izvor svijetlosti

zidni usmijerivi

shaga sistema 15W

zastita IP43

14

11

25

14

11

900,00 kn

600,00

500,00

500,00

500,00

500,00

12.600,00 kn

6.600,00

12.500,00

3.000,00

7.000,00

5.500,00
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S10 Dobava, montaza i spajanje: kom 1 3.000,00 3.000,00
dekorativna visilica - luster
LED izvor svjetlosti
snaga sistema 30W
zastita IP43
S11  Dobava, montaza i spajanje: kom 1 2.000,00 2.000,00
indirektna rasvjeta okvira pozornice
LED traka
duzina 30 m
ugradnja u pripremljeni okvir

3 Dobava i montaza sklopnih elemenata,
komplet, modularna izvedba, renomiranog

proizvodaca:
(prekidadi: O-obicni; I-izmjenicni; K-krizni)
prekida€ - modul 1xO kom 30 32,00 960,00
prekidac€ - modul 1xI kom 10 40,00 400,00
prekida¢ - modul 2xO kom 6 63,00 378,00
prekidac - komplet za salu 4xO kom 1 130,00 130,00
4 Sitni, spojni, montazni i izolacijski pribor. kom 1 1.000,00 1.000,00
5 Ispitivanje elektri¢ne instalacije te izdavanje kom 1 2.000,00 2.000,00
ispitnih protokola ili atesta. U stavku je
ukljuena i dobava dokaza kvalitete svih
ugradenih materijala i opreme od pojedinog
proizvodaca.
ELEKTRICNA INSTALACIJA UKUPNO : 101.568,00
REKAPITULACIJA
I. RASVJETA 101.568,00 kn
UKUPNO: 101.568,00 kn
PDV 25%: 25.392,00 kn
SVEUKUPNO: 126.960,00 kn
Projektant:
Ivana Medac, dipl.ing.el.
IVANA MEDAZ
: dipling.el,
E i‘fi39 OVLASTENI INZENJER
| ELEKTROTEHNIKE
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INVESTITOR: OPCINA VIRJE
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V. NACRTI
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dekorativna rasvjeta -
Zarna nit 100 W

zidna rasvjeta - Zarna
nit 100 W

dekorativna svjetiljka-
Zarna nit 7x60 W

svjetiljka vanjska 100 W
P43

Projektant: lvana Medac, dipl.ing.el.
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S1C___1 LED 120x20 31W 3700Im IP20
S2 D LED 60x60 31W 3700Im IP20
S3 C—1 LED 120x15 30W 3960Im IP65
s4 O  downlighter LED D25 15W
1500Im 1P43
S5C—— LED 117x15 58W 8000Im IP65
S6 O LED D30 27W 2930Im 1P43 S11

S7 ©  LED svjetilika vanjska d=30 cm 15W IP43
S8 [0  LED 20x20 15W zidna
S9 o LED reflektor usmjerivi zidni 15W

@@
S10 dekorativna visilica - luster 30W
O0)

LED traka - indirektna rasvjeta
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